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Abstract
Centrifugal pump is one of kind pump which very much use in the industrial world and houses. The use often
used for with special way to increase high pump and capacity pump. With arrange sonne centrifugal pump of a
kind within connecting series and parallel. The trial made a certain installation of two centrifugal pump
cgnnect series and parallel with datas ofthe trial to know head 
- 
capacity pump characteristic every type oi
trial.
Keyword : Connecting series and parallel pump
PENDAHULUAIT
Didalam kehidupan sehari-hari, seringkali menggunakan pesawat keqa lbantu yang
memudahkan untuk menyelesaikan permasalahan secara tepat dan ekonomis. Dalam hal
pemindahan suatu fluida dari satu tempat ke tempat lain menggunakan suatu pesawat
pompa.
Pompa ada beberapa macam tetapi yang sering digunakan dalam kegiatan industri
maupun rumah tangga adalah jenis pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal mempunyai dua
bagian penting, yaitu impeller yang berfungsi untuk memindahkan tenaga mekanis dari
poros pompa ke fluida dengan cara diputar sehingga timbul gaya sentrifugal dan rumah
pompa (cagging) yang mengarahkan fluida ke impeller dan sekaligus mengubah tenaga
kinetik fluida menjadi tenaga tekanan.
Untuk auiut memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan pompa dalam
kondisi yang serta terbatas. Jika ketinggian atau kapasitas yang diperlukan tidak dapat
dicapai dengan satu pompa saja, maka dapat digunakan dua pompadua pompa atau le6ih
yang disusun secara paralel atau seri.
Pada operasi pompa disusun seri diasumsikan terjadi peningkatan head tekanyang
lebih besar dari pada pompa paralel, sedangkan pompa paralel diasumsikan akan teriadi
peningkatan kapasitas pompa lebih besar daripada pompa seri.
Dalam penelitian ini membuat alat peraga (alat uji kerja) pompa untuk mengerti
tentang karakteristik kerja pompa sentrifugal susunan seri dan paralel.
TUJUAI\I PENELTrIAN
Dari penelitian diharapkan :
1. Membuat instalasi pengujian ke{a dua buah pompa sentrifugal susunan seri dan parale!.
2. Mengetahui karaktcristik pompa sentrifugal susunan seri dan paralel (hubungan head 
-
kapasitas &ngan fluida cair (air).
MANFAAT PENGUJIAN
Hasil penelitian ini diharapkan daWt menentukan perbedaan antara tinggi tekan
(head) dan kapasitas suatu pompa susunan seri dan paralel digunakan untuk industri atau di
rumah tangga.
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PERUMUS$I MASALAH
Operasi pompa paralel dan operasi pompa seri adalah jika head atau kapasitas yang
diperlukan tidak dapat dicapai dengan satu pompa saja, maka dapat digunakan dua pompa








Gambar I menunjukkan kurva head 
- 
kapasitas




Dalam gambar ini kurva
untuk satu pompa tunggal diberi tanda CI dan untuk susunan seri yang terdiri dari dua buah
pompa diberi tanda @. t{arga headkwva @ diperoleh dafi harga headkurva O dikalikan
dua untuk kapasitas (Q) yang sama (H: Hr * I{z). Kurva untuk susunan paralel yang terdiri
dari dua buah pompa, diberi tanda 0. Harga kapasitas Q kurva @ ini diperoleh dari harga
kapasitas pada kurva O dikalikan dua untuk headyangsalna (Q : Qr + Qz).
Dalam gambar ditunjukkan pula tiga buah kurva head 
- 
kapasitas sistem, yaitu R1,
R2, dan R3 menunjukkan tahanan yang lebih tinggr dibandingkan dengan Rz dan Rr.
Jika sistem mempunyai kurva head 
- 
kapasitas Rl; maka titik kerja pompa O akan terletak
di (D). Jika,pompa ini disusun seri sehingga menghasilkan kurva @ maka titik ke{anya
akan berpindah ke (E). Terlihat bahwa neaa ai titit (f) tidak sama dengan dua t<atitipat
head di (D), karena ada perubahan (berupa kenaikan) kapasitas.
Apabila sistem mempunyai kurva head 
- 
kapasitas Rr, maka'titik kerja pompa O
akdh terletak di (A). Dan jika pompa ini disusun paralel sehingga menghasillian kurva @
maka titik kerjanya akan berpindah ke (B), Terlihat bahwa kapasitas di titik (B) akan sama
dengan dua kali lipat kapasitas di titik (A), karena ada penrbahan (kenaikan) head sistem.
Jika sistem mempunyai kuva karakteristik R2 maka laju aliran akan sama untuk
susunan seri maupun paralel, Namun jika karakteristik sistem adalah Rr dan & maka akan
diperlukan pompa dalam suilInan paralel atau seri. Susunan paralel pada umumnya
diperlukan untuk laju aliran besar, dan susunan seri untuk head yang tinggi pada titik
operasi.
Pengaturan kapasitas.adalah sebagai berikut :
Pengaturan katup yaitu menggunakan katup pengatur yang dipasang di pipa keluar pompa.
Aliran diatur dengan jalan menghambat aliran dengan merubah-rubah pembukaan katup
maka kerugian head makinbesar.
ME TODOLOGI PEITELITIAN
Sistem susunan pompa seri dan paralel dalam beberapa hal mengenai sampel
penelitian, variabel penelitian, perangkat penelitian / pengambilan data serta proses
pengambilan data, maka diperlukan suatu alat yang sesuai dengan tujuan penelitian.
Diagram alir penelitian sebagai berikut :
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Keterangan: l. Tangki air
2. Pompa sentrifugal
























Gambar 2. Instalasi pengujian dua buah pompa sentrifugal seri 
- 
paralel
Sampel penelitian sebagai berikut :
Dalam penelitian ini digunakan dua buah pompa sentrifugal mempunyai karakteristik yang
sama.
Data pompa sentrifugal yang digunakan adalah sebagai berikut :
RANCAIIGAN PERCOBAAN
Rancangan percobaan ini dilakukan pengujian instalasi pompa sentrifugal seri dan
paralel dengan beberapa tipe pengujian adalah sebagai berikut :
- Pengujian dua pompa paralel
- Pengujian dua pompa seri
Pada pengujian ini dilakukan pada tegangan liskiknya 22A volt, diharapkan maupun
mengetahui tekanan tekan yang terjadi (untuk kemudian dikonversikan ke headtekan) dan
kapasitas pompa.
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Pros edur penguj ianrrya :
1. Mengatur stop kran (buka / tutup) sesuai dengan tipe pengujian yang dilaksanakan (lihat
tabel 1).
2. Menghidupkan pompa sesuai dengan tipe pengujian yang akan dilaksanakan.
3. Mengatur stop kran utama untuk menentukan tekanan tekan pada berbagai keadaan.
4. Mencatat wakfu'yang diperlukan setiap volume air sebesar 0,01 m3 (pada setiap
keadaan tekanan).
5.















B - posisi katup buka penuh ; - : posisi katup tutup penuh
HASIL DAN PEMBAHASAII
Dari hasil pengamatan pengujian dan perhitungan untuk pompa paralel dan pompa
seri adalah sebagai berikut. Bahwa untuk pompa paralel perubahan kapasitas yang besar,
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Kapacitas
Gambar 3. Grafik head-kapasitas pompa paralel
Dari gafik diatas memberikan suatu kecendenrngan bahwa semakin besar
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Gambar4. Gxafik head- kapasitas pompa seri
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Dari grafik diatas memberikan suatu perubalnn head yang besar dan kapasitasnya
rendah, menunjukkan perubahan headnya.
KESIMPULAI\I
Kesimpulau untuk penelitian ini adalah:
1. Semakin tinggi head pmpa (H) semakin rendah pula kapasitas yang dihasilkan oleh
pompa (Q), demikian juga sebaliknya.
2. Dua pompa disusun paralel pada bukaan katup penuh akan menghasilkan kapasitas
pompa sebesar 8,673 x.10* m'/sec, lebih banyak daripada kapasitas pompa seri
yang sebesar 6,093 x 104 m'/sec.
3. Dua pompa disusun seri akan menghasilkan head pmompaan sebesar 7,6 m lebih
besar dari headpmpa paralel yaitu sebesar 4 m.
SARAN
1. Dalam penelitian ini menggunakan instalasi pengujian dengan variabel katup/stop
kran, jangan menutup stop kran terlalu kencang karena tekanan tinggi, akibatnya
kebocoran pada sambutgan pipa (pemimpaan).
2. Ketika akan menghidupkan pompa hendaknya stop kran dipastikan dalam keadaan
terbuka penuh, sebab bila keadaan tertutup akan dapat membahayakan instalasi.
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